ARANDELA UP LIGHT

cODIGO LAMPADAS

UP LIGHT 114 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 14W ILUMINACAO INDIRETA
UP LIGHT 128 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W L o s P (e o
UP LIGHT 214 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T5 14W B MelelHkE <Ll

UP LIGHT 228 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W ; Ppara iluminagdo indireta T Lo et
UP LIGHT 428 04 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W :  proporcionando maior conforto
: visual ao ambiente.
UPLIGHT150-1 01 LAMPADA HALOGENA 78mm 150W : :
UPLIGHT150-2 02 LAMPADAS HALOGENA 78mm 150W

furo central para fiacao

A Va
CAIXA l/

furos laterais para fixagao

Retira a tampa da luminaria para A parte posterior da luminaria tem um furo
ter acesso a parte interna da caixa. central para passagem da fiagao e furos laterais
Obs.: As tampas apresentam variagées de acordo para fixar a peca a parede.

com o modelo.

Usar a propria pega como gabarito Fazer as ligacdes elétricas das lampadas
para marcar os pontos de fixagdo na parede. e equipamentos de acordo com o fabricante.
Fixar a peca por meio de parafusos e buchas. Fixar a tampa superior e colocar as Lampadas.

Obs.:As ligagles elétricas, equipamentos e lampadas
variam de acordo com o modelo adquirido.

Dica: Para fixagdo em parede de alvenaria é ideal que nao tenha sido
instalado a caixa 2x4’, pois a espessura da pega nao tampa a caixa.
Deixar apenas o rabicho (fio) no conduite.

* Antes de iniciar a instalagé@o da luminaria, verifique a tenséo da rede 110-220V.

» Sempre desligue o disjuntor para instalagdo ou manutengao da luminaria.

* Para a conexao dos fios recomenda-se utilizar conectores adequados.

* Verificar as instrugdes de instalagdo e manuseio das lampadas e dos equipamentos
auxiliares: reatores e transformadores junto ao fabricante.

* A Responsabilidade do fabricante e garantia estéo vinculadas a correta instalagdo do produto.

www.excelenciadaluz.com.br ~ Contato: (31) 2512-4107 excelencia



